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[bookmark: _Toc24828_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20553_WPSOffice_Level1]一、事故基本情况
2023年1月4日下午14时07分左右，澄江市35kV松元变电站发生一起安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失101.742万元。
事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等规定，为彻底查清“1·4”事故的原因，经市人民政府研究，成立澄江35kV松元变电站“1·4”触电事故调查处理领导小组（以下简称事故调查处理领导小组），事故调查处理领导小组由澄江市发改局、市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市总工会、市人社局、右所镇人民政府、澄江供电局有关人员组成（2023年2月21日按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号）第二十二条规定，已发函（澄发改函〔2023〕1号）邀请澄江市人民检察院参加事故调查，2023年2月22日澄江市人民检察院复函：决定不派员参加事故调查工作）。事故调查处理领导小组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是”和事故调查“四不放过”等原则，先后开展事故现场勘察，调取相关单位证据材料，对相关人员调查取证等工作。通过对现场勘察和对调查取证材料的综合分析，事故调查处理领导小组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任单位和责任人员提出了处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。
[bookmark: _Toc24441_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28108_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9810_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9949_WPSOffice_Level1]二、事故相关单位、人员情况
（1） [bookmark: _Toc24441_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21789_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31252_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6296_WPSOffice_Level2]事故相关单位情况
1.项目单位
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司，注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号，法定代表人：白运晓，类型：有限责任公司（中外合资），2000年09月04日成立，注册资本：柒仟万元整，统一社会信用代码：91530400734334405N，经营范围：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。澄江35kV松元变电站产权单位为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司。
2.施工（运维）单位
云南崇岚电力工程有限公司，注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-5层1#综合楼2-11号，法定代表人：杜凤鸣，类型：有限责任公司（法人独资），2010年12月06日成立，注册资本：伍仟万元整，统一社会信用代码：915301005662066066，经营范围：电力工程、电力购销、电力贸易、售电业务、电力输配；消防设施工程、消防设施维护管理、消防设备销售；水利水电工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、钢结构工程、安全技术防范工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、房屋建筑工程、建筑劳务分包；园林绿化工程的设计与施工；高低压开关柜、电线电缆、电子产品、五金交电、普通机械及配件、电气机械设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、计算机及配件的销售；计算机软件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；电子工程及水利工程咨询与服务；电力基础设施规划、建设、运营、安装维修及改造（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）。资质等级：建筑工程施工总承包叁级；电力工程施工总承包叁级；输变电工程总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包叁级；施工劳务不分等级。安全生产许可证编号：（云）JZ安许证字［2013］000160。有效期：2021年3月16日至2024年3月31日。云南崇岚电力工程有限公司负责澄江35kV松元变电站运行维护。
3.劳务派遣单位
云南泽泰劳务派遣有限公司石林分公司，注册地址：云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处创富广场1栋**室，法定代表人：张乒，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），2021年12月16日成立，统一社会信用代码：91530126MA7F1CW05E，经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；装卸搬运；专业保洁、清洁、消毒服务；家政服务；普通机械设备安装服务；水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021年12月30日云南崇岚电力工程有限公司与云南泽泰劳务派遣有限公司石林分公司签订劳务派遣合同。云南泽泰劳务派遣有限公司石林分公司派遣员工参加澄江35kV松元变电站运行维护工作。
（2） [bookmark: _Toc5977_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18593_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5744_WPSOffice_Level2]事故相关人员情况
付碧辉，男，21岁，身份证号码：*****云南泽泰劳务派遣公司石林分公司施工员。
万建华，男，45岁，身份证号码：*****，云南崇岚电力工程有限公司检修组负责人。
[bookmark: _Toc225_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27696_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9998_WPSOffice_Level2]杜凤鸣，女，24岁，身份证号码：*****，云南崇岚电力工程有限公司法人。
徐国栋，男，39岁，身份证号码：*****，云南崇岚电力工程有限公司35kV松元变电站负责人。
[bookmark: _Toc12704_WPSOffice_Level1]三、工程基本情况及事故现场勘验情况
（一）工程基本情况。澄江35kV松元变电站，2015年完工，2017年6月因股权转让由云南城投华商之家投资开发有限公司移交至云南万城百年投资开发有限公司，产权单位：云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司；运维单位：云南崇岚电力工程有限公司；劳务派遣单位：云南泽泰劳务派遣公司石林分公司；该变电站由35kV矣松Ⅰ、Ⅱ回进线，主变设计为4×10000kVA，共2台站用变，采用户内高压开关柜，分别安装于35kVⅠ段和Ⅱ段母线上。
（二）工程运维情况。2020年7月30日云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司与云南崇岚电力工程有限公司签订变电站委托运维合同，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司委托云南崇岚电力工程有限公司管理35kV松元变电站所有一、二次设备，维护期限自2020年8月1日至2022年7月31日。合同到期后，双方口头协商确定，春节前由云南崇岚电力工程有限公司对变电站开展一次维护检修工作。2021年12月30日，云南泽泰劳务派遣有限公司石林分公司与云南崇岚电力工程有限公司签订劳务派遣合同，云南崇岚电力工程有限公司所需劳动力交由云南泽泰劳务派遣有限公司石林分公司统一派遣，劳务派遣期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止。
（三）事故现场勘验情况。该起事故发生于10kVII、III段母联023断路器间隔后柜门处，变电站正在对28台10kV断路器间隔开展维护检修工作。
[image: D:\协调科材料\2023年协调股工作\事故相关\2023.01.04触电事故\现场照片\88ab465de9d335a31687d2770c2abba.jpg88ab465de9d335a31687d2770c2abba]
[bookmark: _Toc6591_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10678_WPSOffice_Level2]事故现场照片
[image: IMG_256]
[bookmark: _Toc21814_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5638_WPSOffice_Level2]触电间隔名称编号牌
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[bookmark: _Toc3721_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1374_WPSOffice_Level2]触电间隔机械锁编号牌
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[bookmark: _Toc21279_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22953_WPSOffice_Level2]触电间隔柜内示意图

[image: IMG_256]
[bookmark: _Toc9276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11424_WPSOffice_Level2]35kV松元变单线图（触电发生在023间隔，与工作地段057、061间隔相邻）
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[bookmark: _Toc32635_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8923_WPSOffice_Level2]解锁使用的万能钥匙
[image: IMG_256]工作票（1）[image: IMG_257]工作票（2）
[image: D:\协调科材料\2023年协调股工作\事故相关\2023.01.04触电事故\现场照片\微信截图_20230215160608.png微信截图_20230215160608]班前会学习记录
[bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11780_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12738_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22449_WPSOffice_Level1]四、事故发生过程、应急救援处置情况及评估
云南崇岚电力工程有限公司施工班组根据春节保供电要求，计划于2023年1月3日至1月6日对35kV松元变电站28台断路器进行维护检修工作。许可人员1名：徐国栋，运检人员5名：万建华（工作负责人）、李壮、杨四吉、徐涛、付碧辉（死者）。
1月3日，施工负责人万建华办理工作票，召开了班前会，组织李壮、杨四吉、徐涛、付碧辉开展维护检修工作，当天，施工负责人万建华、许可人徐国栋未现场检查安全措施是否全部执行到位，未以手触试，证明检修设备确无电压等工作。1月4日接着开展维护检修工作，当天，施工负责人万建华、许可人徐国栋未现场检查安全措施是否全部执行到位，未以手触试，证明检修设备确无电压等工作。工作负责人万建华组织李壮、杨四吉、徐涛、付碧辉实施作业，万建华电话告知工作许可人徐国栋工作间断后继续工作，万建华召开了班前会，交代了当天工作内容、工作范围外的带电危险作业点，万建华安排徐涛、杨四吉在高压开关柜屏前柜门负责对检修设备接地、抄写铭牌；安排万建华、李壮负责对断路器维护检修，作业中实际的维护检修工作由万建华开展；安排付碧辉独自一人实施用万能钥匙解锁打开高压柜屏后柜门并擦拭柜门后挡板灰尘的操作。1月4日14时07分左右，付碧辉打开了未在工作范围内的10kV II、III段母联023断路器间隔后柜门，误碰带电的电流互感器A相带电部位造成触电。当时，10kVII、III段母联023断路器间隔后柜门有“10kVII、III段母联023断路器”名称和编号标识，2把柜门机械锁也有“023HSM”“023HM”标识，锁上悬挂“止步高压”标示牌。万建华听见放电声后，发现付碧辉靠在柜体上，立即救援并进行心肺复苏急救。李壮拨打120急救中心电话，其他人员轮流对付碧辉进行心肺复苏抢救。14时50分澄江市急救站医护人员抵达现场开展抢救，15时30分宣布付碧辉经抢救无效死亡。
[bookmark: _Toc2497_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9998_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32662_WPSOffice_Level1]五、事故造成的人员伤亡情况及善后处理情况 
此次事故共造成1人死亡，死者情况如下：
[bookmark: _GoBack]付碧辉，男，21岁，傈僳族，身份证号：*****，云南泽泰劳务派遣公司石林分公司施工员，户籍地址：怒江傈僳族自治州福贡县子里甲乡亚谷村委会**。
目前，善后事宜已妥善解决，经协商，达成了赔偿协议。此次事故共计赔偿款101.742万元（其中：保险赔付94.824万元，已提交申请，将按照保险办理时间进行赔付；丧葬费用5万元、火化费1.918万元，已由云南崇岚电力工程有限公司承担并于1月6日完成支付）。死者遗体已于2022年1月6日在澄江市殡仪馆火化后交家属，目前已于怒江老家安葬完毕，家属情绪稳定。
[bookmark: _Toc1217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17590_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30735_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30861_WPSOffice_Level1]六、事故原因及性质
（1） [bookmark: _Toc20766_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15896_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13617_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29949_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25937_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32632_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7050_WPSOffice_Level2]事故直接原因
工作班成员付碧辉违章操作。10kVII、III段母联023断路器间隔后柜门有“10kVII、III段母联023断路器”名称和编号标识，2把柜门机械锁也有“023HSM”“023HM”标识，锁上悬挂“止步高压”标示牌，仍然违章打开023柜门并触碰运行中的电流互感器A相带电部位造成触电，这是造成此次事故的直接原因。
（2） [bookmark: _Toc4206_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15151_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17852_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23970_WPSOffice_Level2]事故间接原因
云南崇岚电力工程有限公司安全管理主体责任落实不到位。
（1） 工作负责人万建华在工作要求的安全措施未全部执行的情况下就召开班前会、安排工作，安排分工不合理，对付碧辉的工作未有效监护，未及时纠正付碧辉违反安全的动作，冒险组织作业。
工作负责人万建华在工作票要求的安全措施未正确完备的情况下就召开班前会、安排工作，安排分工不合理，对付碧辉的工作未有效监护[footnoteRef:0]，事故发生时由于李壮无作业资质，维护工作实际由万建华开展[footnoteRef:1]，且多个柜门开启后万建华、李壮都无法直接观察到付碧辉，未能及时纠正付碧辉违反安全的动作。在部分停电的作业过程中，没有做到在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰导电部分的情况参加维护检修工作，冒险组织作业。 [0:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第54条 完成工作许可手续后，工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作。]  [1:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第56条：工作负责人(监护人)在全部停电时，可以参加工作班工作。在部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰导电部分的情况下，方能参加工作……。] 

（2） 钥匙使用不符合规定
10kV II、III段母联023断路器间隔柜门无相互关联的机械隔离闭锁功能，使用机械锁闭锁，付碧辉实施打开高压柜屏后柜门并擦拭柜门后挡板灰尘的作业时使用万能钥匙，未落实一把钥匙开一把锁之规定[footnoteRef:2]。 [2:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第19条：为防止误操作，高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准，可加机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管，按规定使用，不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙要编号并妥善保管，方便使用。所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。] 

（3）工作许可人徐国栋未落实全部安全措施就许可工作。
徐国栋作为工作许可人，要负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件，并核实工作现场布置的安全措施是否完善[footnoteRef:3]。徐国栋因临时有事离开作业现场，未与万建华现场落实工作票所列“应拉断路器”“应合接地刀闸”等安全措施[footnoteRef:4]，就电话许可工作，未进行“以手触试[footnoteRef:5]”证明检修设备确无电压，导致许可工作时的安全措施未全部执行，实施维护检修工作时徐涛、杨四吉才执行合接地刀闸的操作。 [3:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第51条：工作票中所列人员的安全责任：三、工作许可人 1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；2.工作现场布置的安全措施是否完善……]  [4:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第40条：开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。]  [5:  《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第52条：工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以手触试，证明检修设备确无电压之规定。] 

[bookmark: _Toc3593_WPSOffice_Level2]（三）事故性质
经调查组查明，澄江35kV松元变电站“1·4”事故类别为触电，事故性质为一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc13617_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17092_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28993_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15522_WPSOffice_Level1]七、事故责任认定及处理建议
[bookmark: _Toc21073_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4245_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4095_WPSOffice_Level2]（一）对责任单位的责任认定及处理建议
云南崇岚电力工程有限公司，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对此次事故的发生，云南崇岚电力工程有限公司负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十一条第二款[footnoteRef:6]、第四十四条第一款[footnoteRef:7]之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十四条第（一）项[footnoteRef:8]之规定，建议由澄江市应急管理局对云南崇岚电力工程有限公司实施行政处罚。同时，云南崇岚电力工程有限公司应对事故进行倒查，并按照公司内部管理规定对相关人员进行处理并将处理结果上报澄江市发展和改革局备案。 [6:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十一条“……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……”]  [7:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……”]  [8:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”] 

[bookmark: _Toc11070_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24458_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10626_WPSOffice_Level2]（二）对相关责任人的责任认定及处理建议
1.付碧辉，云南泽泰劳务派遣公司石林分公司作业人员，10kVII、III段母联023断路器未在当天作业范围，且在10kVII、III段母联023断路器间隔后柜门有“10kVII、III段母联023断路器”名称和编号标识，2把柜门机械锁也有“023HSM”“023HM”标识，锁上悬挂“止步高压”标示牌的情况下，仍然打开023柜门并触碰运行中的电流互感器A相带电部位，违规作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。
2.万建华，作为云南崇岚电力工程有限公司检修组负责人，组织维护检修作业时，在工作票要求的安全措施未正确完备的情况下就召开班前会、安排工作，安排分工不合理，对付碧辉的工作未认真监护[footnoteRef:9]，事故发生时由于李壮无作业资质，维护工作实际由万建华开展[footnoteRef:10]，且多个柜门开启后万建华、李壮都无法直接观察到付碧辉，未能及时纠正付碧辉违反安全的动作；在部分停电的作业过程中，没有做到在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰导电部分的情况参加维护检修工作，冒险组织作业，涉嫌犯罪，建议移送公安机关立案侦查。 [9:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第54条 完成工作许可手续后，工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作。]  [10:  根据《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（DL408-91）》第56条：工作负责人(监护人)在全部停电时，可以参加工作班工作。在部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰导电部分的情况下，方能参加工作……。] 

3.杜凤鸣，作为云南崇岚电力工程有限公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除本单位生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条第（五）项[footnoteRef:11]之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第九十五条第（一）项[footnoteRef:12]之规定，建议由应急管理局给予杜凤鸣处上一年年收入40%罚款的行政处罚。 [11:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条“第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”]  [12:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第九十五条“第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”] 

4.徐国栋，作为云南崇岚电力工程有限公司35kV松元变电站负责人，作业期间因临时有事离开作业现场，未审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件，并核实工作现场布置的安全措施是否完善；未与万建华现场落实工作票所列“应拉断路器”“应合接地刀闸”安全措施，就电话许可工作；未进行“以手触试”证明检修设备确无电压，导致许可工作时的安全措施未全部执行。履行其职责范围内的安全生产工作不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第五条[footnoteRef:13]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第九十六条[footnoteRef:14]之规定，建议由澄江市发展和改革局对徐国栋实施行政处罚。 [13:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第五条“第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”]  [14:  《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第九十六条“第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；……”] 

[bookmark: _Toc20236_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16353_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4939_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc215_WPSOffice_Level2]八、事故防范和整改措施
[bookmark: _Toc27171_WPSOffice_Level2]（一）云南崇岚电力工程有限公司
（1）云南崇岚电力工程有限公司要编制站内作业“以手触试”实施方案，经单位审核、批准后实施。明确开展“以手触试”的设备类型、参与“以手触试”的人员范围、执行“以手触试”的确认手续和流程，明确“以手触试”结果的记录方式。
（2）云南崇岚电力工程有限公司要严格落实包括但不限于工作票制度，许可、监护制度，工作间断、转移和终结制度等保证安全的组织措施，严格落实停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施。每项工作都要留存上述各项措施的执行记录，并与工作计划、任务相对应。
（3）云南崇岚电力工程有限公司在35kV松元变电站委托运维期间要明确变电站各类防误闭锁装置的配置标准、管理要求。对变电站、配电站防误闭锁装置、各类钥匙的配置、管理情况和问题进行排查、整改，规范各类闭锁装置、钥匙的管理。
（4）云南崇岚电力工程有限公司在35kV松元变电站委托运维期间要将无机械隔离闭锁功能的间隔、操作机构等纳入到风险隐患台账，在每次作业前要对施工单位、班组进行交底，明确风险控制措施。
[bookmark: _Toc16589_WPSOffice_Level2]（二）云南澄江老鹰地旅游度假有限公司
云南澄江老鹰地旅游度假有限公司要督促受委托运维单位在委托运维期间严格执行相关安全法律规范和标准规定，确保变电站运维工作安全。
（3） [bookmark: _Toc5937_WPSOffice_Level2]各有关政府单位
1.澄江市发展和改革局，作为行业主管部门，一是应加强对35kV松元变电站的安全监管，防范事故发生；二是应加大对所管行业领域内违章作业、违章指挥、冒险作业等违法违规行为的查处打击力度；三是进一步督促监管行业领域企业全面落实安全生产主体责任。
2.澄江市应急管理局，作为安全生产综合监管部门，应加强对全市安全生产的综合监管，防范事故发生。
3.右所镇人民政府，作为属地监管部门，应履行属地责任，按照职责对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助市政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，做好本行政区域内安全生产监督工作，防范各类生产安全事故。





澄江35kV松元变电站“1·4”触电
事故调查处理领导小组
                 （澄江市发展和改革局代章）          
                        2023年3月2日
1

image4.png
10kV T1. 171E: 5 B0 230 3% 38 4B (E N~ = &)

i
. AR
ws, FRARS




image5.jpeg




image6.png




image7.jpeg
BB EH

G [ R L 2 TS A G IR | B ST €

SN A TS D UREH MBS AR E TR T
SR TR

L EAY o] BT Y A B M G M B ‘wgs NIl L

R E R WA

ﬂ 5@ 9 3 O NS THE I R

|

S FO A

T4, HEH e T B S E AN TR € R
STV E _aﬁzth%E&ﬁ%$§ioés,ﬁoés,moas,soég
590 “£00 LSO 950 ¥SO “€50 “TSO *140 “LYO “9¥0 “S¥O “Th0 “T90 190 ‘pb0 ‘€50
110 160 S50 SO0 T T Y (APTHH, FET LM LLO “9L0 *SLO “FLO
$610 “TLO 190 990 190 “€90 “LSD “950 ‘bSO ‘€SO ‘TS0 “I¥0 “LYO 950 “Sb0 ‘T
0 °Z90 “190 ‘¥b0 €40 “1L0 ‘IS0 ‘S50 *S90H °I (BT)) #eyFHN RN

e

° il (( 38 LITHO *LIEVO “LIVPO LL9SY0 *L99¥0 *LILYO
L9150 *L9ISO *LITSO “LIESO *LIYSO *LISSO 19950 *L9LSO L9190 *L9T90 *L9€90 L
9p90 L9590 L9990 *LILIO ‘LIILO ‘LITLO ‘L9ELO “L9YLO L9SLO L9ILO ‘LILLO T4

DGERERRE YRR HRCEIARE (EEYFENO  ICTEET A

AL, 2 SR T R 3 8 B LLO "OLO “SLO
“pL0 €0 “TLO *L90 “990 P90 *£90 ‘LSO “950 “PSO ‘€S0 “TSO “1¥0 *L¥O 90 “S¥O
0 T MY T [ EEY RT3 Y S S T90 V190 “¥PO €40 “1LO 150 “SS0
Co0 4 1 HENTWEY) OB SN 0% W ERCIH AT

¥
B U DRI LLO “9LO SLO
*PLO “€LO “TLO “L90 *990 ‘¥90 “£90
*LS0 950 “¥SO ‘€S0 “ZSO ‘1¥0 “L¥O
0p0 “SPO “THO * (EHAMNT k) T90
190 p¥0 “€EPO “1L0 “1S0 S50 “S90

% ¢ WD) YR : E) A |

BN (IO EHEBY ) HHN

WHL %
G T

4600 481 H 90 H 10 sy €20T %
400 f160 H €0 H 10 =5 €20T H

100-1-10-€20T *fx

W owF





image8.jpeg
adlo 1
o daTH —

frafoctes |

4T HT
1ot for [0 (1A

2l wﬂ, b Sy e@ S BUVHAT

RS T TR YN TN TV VI T
Lt lorion [ods fol 1l b

$ BV T f@w\wéiﬁ

o) T A MY
AT TR AUV B G b )T e R W

SEHEE €960 22620 1210 ¢ (puir) A5 B O B

Tt
5 PR RN €00 200 BT AY01 1) Y
HRIABL 1 110 950 620 By Aoy WERGHAL|

F 1L AYOI ‘Wl 1 AYOI 2 I Y eI

%D 2 R
% R

YU R 7

Ty g -

g
Y

e





image9.png
TN £ig
JoUtE o] H ok M = %

A

migwn | o1,y

ARG

AL Gek dA HEM

TR
o AR A 35KV IRTCRIA 28 f1 10KV MR TR T,

2. 065, 055. 051, O71. 043. 044, 061, 062 (FA4:LUTFE): 042. 045, 046,
047, 041, 052. 053. 054. 056. 0S7. 063. O, 066. 0G7. 072. O73. 074,
075, 076. 077 (KFHEALS B E): |
e

CO) TSGR (B 10K AR 042. 083, 084, 045. 046. 047, 041,
051, 052, 053, 054, 055. 056. 057. 06L. 062. 063. U6k 0GS. 066. 067.
O71. 072. 073, 074, 075. O76. 077 Ni¥% MAVAMASIZR, 10KV Filhl 023,
034, 012 RS URSBHIG VL 1. 10KV AR 002, 003 WS B RALIGH
@) WUMREIR 1. 0121, 0232. 0343,

(30 Julls LIRS TR (5 TR LA 590 I ik
SR 10007 K. 35kv1 K.

DRI PR
Jﬂ, BRSNS R T R R
| Rk = e, ReAs Rz 1.
|weanauma 2. wamsson. nmtm%mﬁul
LA, BTSRRI LEREN, 3. FHASMMRE
W, R TR, 1

":uy #u|

RALENT SR BS54 I

| ARty v e it N v
I _|xo_ad)

10KV TGRS 002, 043, 044, 045. 046, 047, 041 OSL. 052. 053, 0S4, 0%5. |
056, 057. 061. 062, 063. 064. 06S. 066. 067. O71. 072. 073. 074, 075, |

O76. 077 WESZHIBINTLIET. 0KV FGIENS 023, 034, 012 HEFRARWTHS ke
I£17 100V FiTKHE 002, 003 WHI B T LiEr.

s

T Bae R

s
S
=
2K
’))&:‘im‘q. o

TR LA AT AT (A6 T A, rmgmm}wmwmjj
|
|
|
|

#L
EX L2 5
yorido) ;ﬂ 4.




image1.jpeg




image2.jpeg
\ 28 IPEZ0
EEmEIOI "o Aol




image3.jpeg




